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Rauman Vesi

RAUMAN VESILAITOKSEN VERKOSTOVESI
Tutkimustulokset v. 2023
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16.1. Kaaro 0 0 0 0 0,31 0,10 lievä kloori ei todettu 8,6 <5 326 <0,2 0,18 0,030 16 1,4

16.1. Keskusta 0 0 0 0 0,52 0,13 ei todettu ei todettu 8,8 <5 348 <0,2 0,086 0,014 13 <1

16.1. Kourujärvi 0 0 0 0 0,30 0,09 lievä kloori ei todettu <5 <0,2 1,6 0,036 21 2,8

16.1. Vesilaitos 0 0,54 0,16 8,6 323 13 93 0,17 0,013 3,3 17

15.2. Uotila 0 0 0 6 0,36 0,06 ei todettu ei todettu 8,6 <5 337 <0,2 0,11 0,009 <10 2,4

15.2. Kodisjoki 0 0 0 ~420 0,08 <0,05 ei todettu ei todettu 8,5 <5 330 <0,2 0,12 <0,007 15 <1

9.3. Kodisjoki 140

14.3. Uusi-Lahti 0 0 0 1 0,28 0,11 ei todettu ei todettu 8,6 <5 343 <0,2 0,10 0,015 30 3,5

14.3. Keskusta 0 0 0 0 0,34 0,09 ei todettu ei todettu 8,5 <5 342 <0,2 0,087 0,009 30 4,0

14.3.

Ala-Kieri, 

Lappi 0 0 0 2 0,17 <0,05 lievä kloori ei todettu 8,5 <5 345 <0,2 0,12 0,035 15 2,4

12.4. Monna 0 0 0 2 0,22 <0,05 ei todettu ei todettu 8,7 <5 320 <0,2 0,12 0,027 27 3,9

12.4. Keskusta 0 0 0 0 0,29 <0,05 ei todettu

hieman 

karvas 8,8 <5 344 <0,2 0,05 0,008 20 2,3
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8.5. Uotila 0 0 0 0 0,22 0,10 lievä kloori lievä kloori 8,7 <5 304 <0,2 0,008 <0,007 <10 1,3

8.5. Sampaanala 0 0 0 14 0,11 <0,05 ei todettu ei todettu 8,6 <5 295 <0,2 0,01 <0,007 18 1,7

8.5. Uusi-Lahti 0 0 0 11 0,09 <0,05 ei todettu ei todettu <5 <0,2 2,9 0,009 16 2,2 <0,08 <2 0,019 <0,1 1,8

8.5. Vesilaitos 0 0,38 0,22 8,7 294 9,2 88 0,01 <0,007 4,1 43

12.6. Uusi-Lahti 0 0 0 10 0,07 <0,05 ei todettu ei todettu 8,4 <5 269 <0,2 <0,007 <0,007 30 2,5

12.6.

Keskusta, 

Lappi 0 0 0 4 0,08 <0,05 ei todettu ei todettu 8,3 <5 269 <0,2 <0,007 <0,007 27 1,9

0 0 0 0 0 0,07 <0,05 8,3 <5 269 <0,2 1,6 0,0 9 88 0,008 <0,007 3,3 <10 <1 17 0 0 0,0190 0,0 0,0 1,8

0 0 0 0 ~420 0,54 0,22 8,8 <5 348 <0,2 2,9 0,0 13 93 0,180 0,036 4,1 30 4,0 43 0 0 0,0190 0,0 0,0 1,8
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